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SECCION 24 con obra civil cdmara de bombeo 1:100
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LEYENDA ESQUEMAS UNIFILARES

J( INTERRUPTOR GUARDAMOTOR | (J
AUTOMATICO (DISYUNTOR-MOTOR . ARRANCADOR SUAVE CONTACTOR NO
ELECTRONICO
MAGNETOTERMICO MAGNETOTERMICO) |
CONTACTO AUXILIAR
| DE SENALIZACION
INTERRUPTOR gg?{IéIDZEASD OR _E'_"“ FILTRO-DESCARGADOR OTECCIO
DIFERENCIAL DE SOBRETENSIONES PROTECCION
MULTIMEDIDOR DIFERENCIAL
P CONTROL
AUTOMATICO
NOMBRE: CUADRO EBAR CASAS do REGO
POTENCIA: 275kVA
Icc: <10 kA
CAJA GENERAL
DE PROTECCION
Y MEDIDA
RZ1 0,6/1 kV
A 4 4x1x16 Cu
\ 4x63 A
Curva D
GI=
4x25 A 2X2A 22 A 2x25 A
\ Curva C TkW PILOTO \ C)Exrva C TkW PILOTO \ C)l(lrva C \ C):lrva C
::'_® ROJIO ::'_® ROJO
4x40 A 4x40 A 2x25 A
300 mA 300 mA "ﬁ 300 mA
b Clase SI b Clase SI S Clase AC
AUT M O AUT M O
J< 2x16 A J< 2x10 A J< 2x10 A J< 2x10 A
AUT! M| o AUT Ml o Curva C CurvaC CurvaC Curva C
GTC]| GTC
RZ106/1kV |RZ106/1kV |RZI06/1kV |RZ106/1KkV
v ARRANCADOR ARRANCADOR 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5
SIEMENS SIEMENS
3RW31 3RW31
ED'{J ED'{J TOMA FUENTE EMISOR
L FUERZA ALIMENT. TELEF AUXILIAR
) PILOTO PILOTO CUADRO | | CONTROL MOVIL CONTROL
—® vErDE —® vErDE 2)}1T6LA 2310(5;“/ GSM
PUESTA A
T TIERRA
CUADRO
MOTOBOMBA MOTOBOMBA
CIRCUITO BP-PARI BP-PARI
POTENCIA (W) 7.400 7.400
RV-K 0.6/1 kV RV-K 0.6/1 kV
SECCION () 3xIX6+T 3x1x6+T
TUBO
BANDEJA B
ESQUEMA UNIFILAR ELECTRICO SISTEMA DE BOMBEO
COD. MODELO BOMBA PUNTO TRABAJO OBSERVACIONES
BP-PAR1 FLYGT NP 3127 SH 3~ 249 50Hz 7,7Vs (27,7 m*h) 21,3 m.c.d.a. BOMBA SUMERGIBLE (BOMBA 1, RESERVA ALTERNADA)
BP-PAR2 | FLYGT NP 3127 SH 3~ 249 50Hz 7,7Vs (27,7m*h) 21,3 m.c.d.a. BOMBA SUMERGIBLE (BOMBA 2, RESERVA ALTERNADA)
9,41/s (33,8 m*h) 24,0 m.c.d.a. PUNTO DE TRABAJO, FUNCIONAMIENTO EN PARALELO EMERGENCIA
NOTA:

- LAOBRA CIVIL SERA REVISADA SEGUN CARGAS DE TERRENO.

CASAS DO REGO
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Este plano es unicamente informativo. No tomar medidas directamente de este plano.
Todas las dimensiones se tienen que comprobar en obra.
Este plano se tiene que leer junto al resto de la informacion grafica y la memoria del proyecto.




